
- Keep with care. To be given to the end user

- Halten mit sorgfalt. Werden an den endverbraucher gegeben
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SPECIFICHE TECNICHE DI FUNZIONAMENTO 

Donnes techniques de fonctionnement

Technische daten

Temperatura dell’acqua 
calda

- Massima: 85°C.
- Minima: 10°C superiore alla
temperatura massima desiderata
per l’acqua miscelata.
- Temperatura massima 
raccomandata (risparmio 
energetico): 65°C.
- Corsa delle temperature indicate
sulla maniglia di regolazione 
temperatura: 20 - 60 °C.
- La differenza minima tra 
temperatura di alimentazione 
dell’acqua calda e temperatura
massima di acqua miscelata è 
10°C.
- Montare un riduttore di pressione 
quando la pressione dell’acqua 
supera i 5 bar.
Pressioni di servizio
- Massima: 5 bar
- Minima: 1 bar
- Raccomandata: 3 bar
Per garantire il funzionamento 
ottimale del miscelatore, è 
importante che le pressioni di 
servizio (acqua calda e
acqua fredda) siano il più possibile 
bilanciate. Se la pressione
è superiore a 5 bar è necessario 
installare un riduttore di pressione a
monte del miscelatore.

Hot water temperature
- Maximum: 85°C.

- Minimum: 10°C more than the
maximum desired temperature of 
the mixed water.
- Suggested maximum 
temperature (Energy saving): 65°C.
- Temperature displacement 
indicated on the temperature 
adjusting handle: from 20°C to 
60°C.
- Minimal gap between hot water 
inlet temperature and mixed water 
maximum temperature is 10°C.
- When pressure is greater than 
5 bar we recommend to install a
water pressure reducer
Operating pressures
- Maximum: 5 bar
- Minimum: 1 bar
- Recommended: 3 bar
To grant the mixer optimal 
performance it is important that 

the operating pressures (hot and 
cold water) will be balanced 
as best as possible. If pressure is 
greater than 5 bar it is requested 
to install upstream the mixer a 
pressure reducer.

Température de l’eau 
chaude

- Maximum: 85°C
- Minimum: 10°C supérieures à la
température maximale désirée 
pour l’eau mélangée.
- Température maximale 
recommandée (économie 
énergétique): 65°C.
- Course des températures 
indiquées sur la poignée de 
régulation de la température: 20°C 
- 60°C.
- Différence minimale entre 
température d’arrivée de l’eau 
chaude et de la température 
maximale de l’eau mélangée est 
de 10°C.
- Si la pression de l’eau dépasse les
5 bar il est recommandé d’installer 
un détendeur de pression.
Pressions de fonctionnement 
- Maximum: 5 bar
- Minimum: 1 bar
- Recommandée: 3 bar
Pour garantir un fonctionnement 
optimal du mitigeur, il est très 
important que les pressions de 
service (eau chaude et eau froide)
soient le plus balancées possible. 
Si la pression de l’eau dépasse les 
5 bar il est recommandé d’installer 
un détendeur de pression à mont 
du mitigeur.

Temperatura del agua 
caliente

- Màxima: 85°C.
- Mìnima: 10°C superior a la
temperatura màxima deseada
para el agua mezclada.
- Temperatura màzima 
recomendada (ahorro 
energètico): 65°C.
- Desplazamiento de las 
temperaturas indicadas en 
las manijas de regulaciòn 
temperatura: 20 - 60 °C.
- La diferencia mìnima entre la 
temperatura de alimentaciòn del

agua caliente y la temperatura 
màxima del agua mezclada es 
10°C.
- Montar un reductor de presiòn 
cuando la presiòn del agua es 
superior a 5 bar.
Presiones de servicio
- Màxima: 5 bar
- Mìnima: 1 bar
- Recomendada: 3 bar
Para garantizar un òptimo 
funcionamiento del mezclador, es 
importante que las presiones de 
servicio (agua caliente y agua frìa)
sean balanceadas lo màs posible. 
Si la presiòn es superior a 5 bar es 
necesario instalar un reductor de 
presiòn delante del mezclador.

Heißwassertemperatur
- Maximum: 85°C.

- Minimum: 10°C mehr als die
maximale gewünschte Temperatur 
des Mischwassers.
- Empfohlener maximale 
Temperatur (Energie sparend): 
65°C.
- Temperatur Kennzeichen auf der 
Temperatur Griff: 20 - 60 °C.
- Minimalen Abstand der
maximalen Temperatur zwischen 
Heißwassereingang Temperatur 
und Mischwassers Temperatur 
solltet 10°C sein.
- Wasser Druckminderer 
anzubringen wenn Wasserdruck 
größer als 5 bar ist.
Betriebsdruck
- Maximum: 5 bar
- Minimum: 1 bar
- Empfohlener: 3 bar
Dem Mischer optimale Betrieb 
zu bewilligen ist es wichtig dass 
der Betriebsdruck (heißen und 
kaltes Wasser) so ausgeglichen 
wird besser wie möglich. Wenn 
Druck größer als 5 bar ist, es wird 
vorgeschlagen ein  Druckminderer 
gegen den Strom der Mischer 
anzubringen.
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TARATURA DEL TERMOSTATO
Temperature adjustment 

Graduation du thermostate
Secuencia para la calibracion del termostato

Gradeinteilungsequenz des Thermostats

POSIZIONE DI RIFERIMENTO 
REFERENCE POSITION
POSITION DE REFERENCE
REFERENZPOSITION
POSICION DE REFERENCIA

ANELLO DI SICUREZZA 38°C 
38°C SAFETY RING
ANNEAU DE SECURITE 38°C 
38°C SICHERHEITSRING ANILLO 
DE SECURIDAD 38°C



- Aprire la maniglia di 
erogazione del miscelatore 

e misurare la temperatura 
dell’acqua erogata con un 
termometro.
- Ruotare la maniglia di 
regolazione della temperatura 
con pulsante di sicurezza 
premuto, in senso orario o 

della temperatura dell’acqua di 
38 °C, rilevata sul termometro.

temperatura, togliendo la 
placchetta e svitando la vite.
- IMPORTANTE: durante queste 
operazioni non ruotare la 
maniglia o la broccia della 
cartuccia termostatica.

sicurezza 38°C sia posizionato 

- Reinserire la maniglia in modo 
che l’indice dei 38°C serigrafato 
sulla maniglia stessa corrisponda 
con il riferimento sul corpo (per 
esterno) e sulla piastra (per 
incasso).
- Tenere ferma la maniglia, 
riavvitare la vite e montare la 
placchetta.

- Open the operating 
handle and take the 

temperature of the water by 
mean of a thermometer.
- Turn clockwise or anti-clockwise 
the temperature handle pressing 
the security button until obtaining 
the 38°C on the thermometer.
- Remove the plate and unscrew 
the screw to unthread the 
temperature adjusting handle
- IMPORTANT: During this 
operation do not turn the 
handle or the upper part of the 
thermostatic cartridge.
- Verify that the 38°C safety ring is 

- Fit again the handle by 
checking that the 38°C 
temperature index is lined with 
the correspondent index on the 
mixer.

- Ouvrir la poignée du 
mitigeur et mesurer la 

température de l’eau mitigée 
par un thermomètre.
- Tourner la poignée de 
graduation de la température 
avec le poussoir de sécurité 
chassé, en sens horaire ou 
antihoraire jusqu’à obtenir 
la température à 38°C sur le 
thermomètre.

de la température enlevant la vis 
et la plaquette.
- ATTENTION: pendant ces 
opérations ne tourner pas 
la poignée ou la tête de la 
cartouche thermostatique.

sécurité température 38°C soit 
positionné comme indiqué dans 

- Replacer la poignée en faisant 
attention que la marque des 
38°C sur la poignée correspond 
avec la marque sur le corps 
(extérieur) et sur la plaque 
(encastré).
- Visser la vis et monter la 
plaquette avec la poignée 
arrêtée.

- Abrir la manija de 
descargo del mezclador y 

medir la temperatura del agua 
descargada con un termòmetro 
- Rotar la manija de regulaciòn 
de la temperatura con 
el pulsador de seguridad 
presionado en sentido horario o 
antihorario hasta alcanzar una 
temperatura del agua de 38°C, 
controlada con el termòmetro.
- Sacar la manija de regulaccion 
de la temperatura quitando 
la plaqueta y destornillando el 
tornillo.

temperatura, togliendo la 
placchetta e svitando la vite.
- IMPORTANTE
anillo de seguridad 38°C estè 
posicionado como indicado en 

- Rimeter la manija de modo que 
el ìndice de los 38°C estampados 
en la manija misma corresponda 
con la referencia del cuerpo 
(para externo) y sobre la 
plancha (para encaje).
- Mantener sujetada la manija, 
reajustar el tornillo y montar la 
plaqueta.

- Den Griff öffnen und die 
Temperatur des Wassers, 

durch ein Thermometer messen
- Den Thermostat- Griff mit der 
Sicherheitssperre gepresst drehen 
bis wann der Thermometer die 
Temperatur 30°C fest anzeigt.
- Die Schraube und die Plakette 
lösen und die Temperatur-
Adjustierung Griffe wegnehmen.
- WICHTIG: Während 
dieser Operationen den 
Thermostatische Griff oder der 
Oberteil nicht drehen.
- Prüfen, dass der Sicherheitsring 
38°C Temperatur wie in das Bild 
angezeigt positioniert wird. 
- Den Griff zurückstellen, in dem 
man aufpasst, dass das Zeichen 
der 38°C auf dem Griff mit dem 
Zeichen auf dem Körper (für AP-
Mischer) und auf der Platte (für 
UP Mischer) entsprechen wird.
- Die Schraube schrauben 
und die Plakette mit dem 
angehaltenen Griff aufrichten.
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ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO   
Operating anomalies

Defauts de fonctionnement
Anomalias de funcionamiento   

Funktionierenden Abweichungen

Il miscelatore non eroga 

acqua fredda:

e di installazione indicate sulle 
istruzioni siano rispettate.
- Con l’acqua tutta aperta, 
muovere la maniglia di 
regolazione della temperatura, 
nella posizione di temperatura 
minima (tutta fredda). Dopo 
qualche secondo, muovere 
alternativamente la maniglia da 
tutta fredda a tutta calda per 

questa operazione il miscelatore 
funziona correttamente.
- Se l’anomalia persiste, smontare 

funzionino correttamente e 
non presentino sporco al loro 

pulite, smontare la cartuccia 
termostatica e procedere nella 
pulizia dei suoi componenti, 
seguendo le procedure indicate 
nelle istruzioni (vedi pag.10).
- Se la temperatura dell’acqua 
erogata (con maniglia di 
regolazione su posizione 38°C) 
è diversa, procedere con 
la ritaratura della cartuccia 
termostatica seguendo la 
procedura indicata nelle 
istruzioni (vedi pag.12).
A rubinetto chiuso il miscelatore 
perde acqua dall’uscita 
principale:
- Chiudere l’acqua calda e 
fredda, smontare la maniglia e 

se siamo in presenza di sporco, 
pulire bene e rimontare. 
NEL CASO LE ANOMALIE NON 
VENGANO RISOLTE CONTATTARE 
IL SERVIZIO CLIENTI F.LLI FRATTINI.

The mixer does not supply 
enough hot or cold water:

- Check that all operating and 
installation instruction are strictly 
observed
- With the operating handle on, 
move the handle (temperature 
adjusting) to the minimum 
temperature (cold water). After 
few seconds, move alternatively 
the handle from cold to hot 
water and repeat again for 
many times. Then check whether 
the mixer is now operating 
correctly.
- If the problem carries on, 
disassemble the mixer and verify 
that the non-return valves and 

and are not dirty inside. If they 
are clean, disassemble the 
thermostatic cartridge and 
clean the components, following 
the procedure shown in the 
instructions (see page. 10).
- If the temperature of the water 
(with the temperature adjusting 
handle positioned at 38°C) is 
different, adjust the temperature 
of the thermostatic cartridge 
following the procedure as 
indicated in the instructions (see 
page 12).
The mixer handle is closed 
but water is leaking from the 
principal outlet:
- Turn off the hot and cold water, 
remove the handle and the on 
off cartridge. Check if there are 
some dirty and impurities then 
clean and assemble again.
IF THE ANOMALIES CANNOT 
BE SOLVED, CONTACT THE 
CUSTOMER SERVICE OF F.LLI 
FRATTINI.

Le mitigeur ne débite pas 

ou eau froide:

les instructions pour le 
fonctionnement et l’installation 
indiqués dans ce manuel soient 
respectées.
- Avec l’eau ouverte, déplacer 
la poignée de graduation 
température dans la position de 
température minimale (froide). 
Après quelques secondes, 
déplacer alternativement la 
poignée de froide à la chaude 

après cette opération le mitigeur 
fonctionne correctement.
- Si le problème persiste, 

que les clapets anti-retour et 

fonctionnent correctement. Si 

démonter la cartouche 
thermostatique et nettoyer 
ses components, en suivant la 
procédure indiquée dans ce 
manuel (voir page 10).
- Si la température de l’eau 
mitigée (avec la poignée de 
graduation sur la position 38°C) 
est différente, tarer de nouveau 
la cartouche thermostatique en 
suivant la procédure indiquée 
dans ce manuel.
Mitigeur fermé, l’eau coule par la 
sortie principale:
- Fermer l’eau chaude et froide, 
démonter la poignée et la 

s’il y a des impuretés et nettoyer, 

DANS LE CAS OU LES PROBLEMES 
PERSISTENT CONTACTER LE 
SERVICE CLIENTS DE F.LLI FRATTINI.

IT EN FR



ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO   
Anomalie di funzionamento   
Anomalie di funzionamento   
Anomalie di funzionamento   
Anomalie di funzionamento   

El mezclador no descarga 

agua frìa:
- Controlar que todas 

funcionamiento y de instalaciòn 
indicadas en las istrucciones 
sean respetadas.
- Con el agua abierta 
totalmente, mover la manija de 
regulaciòn de la temperatura, 
en la posiciòn de temperatura 
mìnima (toda frìa). Luego de 
algunos segundos, mover 
alternativamente la manija de 
toda frìa a toda caliente por 

de esta operaciòn el mezclador 
funciona correctamente.
- Si la anomalìa persiste, 
desmontar el mezclador y 

correctamente y no presenten 
suciedad al interno de ellos. 

limpios, desmontar la cartucha 
termostàtica y proceder con la 
limpieza de sus componentes, 
siguiendo los procedimientos 
indicados (pàg.10).
- Si la temperatura del agua 
descargada (con la manija de 
regulaciòn en posiciòn 38°C) 
es diferente, proceder con la 
calibraciòn de la cartucha 
termostàtica siguiendo el 
proceso indicado en las 
instrucciones.(pàg.12).
A grifo cerrado el mezclador 
pierde agua de la salida 
principal:
- Cerrar el agua caliente y frìa, 
desmontar la manija y el vitòn 

de suciedad, limpiar bien y 
remontar.
EN CASO DE QUE LAS 
ANOMALIAS NO VENGAN 
RESUELTAS, CONTACTAR EL 
SERVICIO CLIENTE F.LLI FRATTINI.

Der Mischer liefert nicht 
genügend Heißwasser oder 

kaltes Wasser:
- Alles Gebrauchs und Montage 
Vorschriften prüfen, ausschließlich 
beobachtet werden. 
- Mit dem Handgriff an, die 
Temperaturgriff drehen zu 
Minimal (kaltes Wasser). Nach 
einigen Sekunden den Handgriff 
von kaltem auf heiß Wasser 
und Wiederholung zu vielen 
Malen wechselweise wieder 
verschieben.
Jetzt überprüfen, ob nach dieser 
Tätigkeit der Mischer richtig 
funktioniert. 
- Wenn das Problem 
weitermachen, den Mischer 
auseinanderbauen und 
überprüfen, dass die 
Absperrventile und die Filter 
sauberes und Funktionieren 
sind. Wenn Filter und Ventile 
sauber sind, die Thermostatische 
Kartusche abbauen und alle 
Bestandteile säubern. Folgen 
Sie die Verfahren, die in den 
Anweisungen angezeigt werden 
(siehe Seite 10).
- Wenn die Temperatur des 
gelieferten Wassers (wenn 
die Temperatur den Handgriff 
auf 38°C in Position gebracht 
wird) verschieden ist, den 
Thermostatische Kartusche nach 
unsere Anweisungen justieren 
(siehe Seite 12).
Durch geschlossenen Mischer 
gibt es ein Auslaugen von Haupt-
Leitung:
- Heiß und Kaltes Wasser 
schließen, den Griff und die 
Kartusche abbauen. Überprüfen 
ob dort gibt es welche 
Unsauberkeiten, säubern und 
zurücksetzen. 
WENN DIE ABWEICHUNGEN NICHT 
GELÖST WERDEN KÖNNEN, MIT 
DEM KUNDENDIENST F.LLI FRATTINI 
BITTE IN VERBINDUNG TRETEN.
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#ECOGREEN
Come smaltire gli imballaggi 
How to dispose of packaging 

SCATOLONE IN CARTONE 
ONDULATO | CORRUGATED 
CARDBOARD BOX

CARTA | PAPER

SCATOLONE IN CARTONE NON 
ONDULATO | NON-CORRU-
GATED CARDBOARD BOX

CARTA | PAPER

IMBALLAGGI IN
CARTA | PAPER PACKAGING CARTA | PAPER

FOGLIO ISTRUZIONI |  
INSTRUCTIONS SHEET CARTA | PAPER

SACCHETTI PLURIBALL | BUBBLE 
WRAP BAGS PLASTICA | PLASTIC

SACCHETTI PLASTICA  
TRASPARENTE | CLEAR PLA-
STIC BAGS

PLASTICA | PLASTIC

SACCHETTINI ARIA | AIR 
CUSHIONS PLASTICA | PLASTIC

IMBALLI IN SPUGNA | SPONGE 
PACKAGING

INDIFFERENZIATO | 
GENERAL WASTE

NASTRO ADESIVO | DUCT 
TAPE

INDIFFERENZIATO |  
GENERAL WASTE

POLISTIROLO | POLYSTYRENE INDIFFERENZIATO |  
GENERAL WASTE

SACCHETTO COTONE | COT-
TON BAG

INDIFFERENZIATO | 
GENERAL WASTE

SACCHETTO TNT | TNT BAG INDIFFERENZIATO |  
GENERAL WASTE

*check local regulations for proper disposal
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